
 

 

 

 

 

令和７年１１月２５日 

 

伊達地方消防組合中央消防署西分署での泡消火薬剤の漏洩に係る 

水質検査結果について 

 

１１月１７日に確認された、伊達地方消防組合中央消防署西分署での泡消火薬剤の漏洩

を受け、県が河川等の水質検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。 

いずれの地点も、PFOS及び PFOAの合算値は公共用水域の水質指針値（50ng/L）以下でし

た。 

なお、河川等への影響を及ぼすおそれはありません。 

 

水質検査結果（調査地点は裏面のとおり） 

  （単位：ng/L） 

地点名 採水日 PF0S及び PFOAの合算値 

地点１ 西根下堰上流 １１月１７日 3.0 

地点２ 西根下堰合流点 １１月１７日 3.9 

地点３ 佐久間川合流点 

（下北沢橋付近） 
１１月１７日 2.2 

地点４ 消防署排水側溝 １１月１７日 24 

指針値 50 

 

 

【参考】伊達地方消防組合による公表概要（１１月１７日） 

 泡消火薬剤の流出について 

 １１月１７日（月）７時３０分頃、伊達地方消防組合中央消防署西分署の敷地内で、

化学消防ポンプ自動車の泡消火薬剤タンクが空になっているのを確認、泡消火薬剤

（ＰＦＯＡ 有機フッ素化合物の一種を含む）２００ℓが敷地内の油水分離槽に入り、

一部が河川に流出した可能性がある。 
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